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Regulátor teploty

regulátor teploty  dvoustavový, typu ON-OFF,
výstup 1x spínací kontakt relé 20A 250VAC,
zvukový alarm MIN a MAX ,
øídící vstup volný kontakt,
mìøící vstup 1x snímaè  NTC 5kOhm/25°C,
volby re�imu práce ohøev nebo chlazení,
Vzorkování 3x/1s

Signalizace nastavování  teploty

M

set

Signalizace výstupu v re�imu chlazení :
trvalý svit  sepnuto,  bliká  èeká na spu�tìní  (parametr F21)
Signalizace výstupu v re�imu ohøevu :
trvalý svit  sepnuto,  bliká  èeká na spu�tìní (parametr F21)
Signalizace cyklu odmra�ení: trvalý svit  automatické, bliká  probìhlo ruèní nastavení

Signalizace alarmù : bliká  alarm aktivní

Zobrazení  teploty

Jednotky zobrazení

Vstup do nastavení parametrù

Tlaèítko nastavení teploty / parametrù

Tlaèítko nahoru  zvìt�ení hodnoty

Tlaèítko dolù  zmen�ení hodnoty
pøi stisku > 5s  vnucení cyklu odmra�ení
( v chladírenských aplikacích )

Napájení 230VAC +/- 15%  (alternativnì na
vy�ádání 12V AC/DC nebo 24V AC/DC)

Nastavitelný rozsah teplot -50°C ...+150°C

Pøesnost mìøení +/- 0,5% rozsahu + 1 digit

Rozli�ení zobrazení / nastavení 0,1 °C v celém rozsahu

Krytí / druh spotøebièe IP 65 / tøída II.

Pracovní teplota okolí / skladovací teplota -5...+60°C / -40...+85°C
Vlhkost do 85% RH, bez kondenzace

H1 Pøímý èlen
nebo stykaè

Reléový kontakt 30A 250V~ 105  cyklù, dovolené max. zatí�ení
20A/4500W odporová zátì�  (topení)
8A 1500W (2HP) induktivní zátì� (motorická)
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Regulátor teploty
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0
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91

°C T=5°C

Regulátor  slou�í k regulaci  udr�ování teploty  T  se zadanou hysterezí    T v zaøíze
ních chladírenských anebo ohøívacích. Ovládání akèního èlenu je pomocí reléového
kontaktu, mìøení teploty je pomocí teplotního èidla.  Pøednostní urèení je pro
chladírenská zaøízení s výparníkem a kompresorem, èidlo je v chladící komoøe a
odstranìní námrazy je pøirozenou cestou  pomocí vypnutí chodu kompresoru na daný
èas.

MAX  alarm vysoké teploty

MIN  alarm nízké teploty
èas

èas

F15= 30°C

Zpo�dìní  reakce alarmu
Parametr  F17=0.1min

F16= 10°C

Alarm

Teplota

0
1

V nastavení lze volit horní mez alarmu ( parametr F15) a dolní mez ( parametr F16), pøi
jejich pøekroèení se aktivuje alarmový výstup nízké nebo vysoké teploty.  Volitelné je
zpo�dìní reakce alarmu ( parametr F17  pro potlaèení krátkodobých výkyvù, které
nemají vliv na po�adovanou regulaci).  Alarm je signalizován vestavìným bzuèákem a
zobrazují se symboly na displeji:
 alarm vysoké teploty
 alarm nízké teploty

Bzuèák lze vypnout stiskem libovolného tlaèítka, trvalé vypnutí lze nastavit na F83

Vstup slou�í pro pøipojení kontaktu zabezpeèovacího zaøízení ( kryt, havarijní
termostat,..)  pøi jeho� zmìnì se spustí alarm,  pro dálkové spu�tìní alarmu, obojí
s následným vypnutím výstupu a signalizací druhu alarmu na displeji.
Funkci alarmu lze nastavit parametrem F50.

T=1°C

T=1°C
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T=1°C

Regulátor teploty

Zmìna po�adované teploty  stisknìte        po dobu > 2s , rozsvítí se     .
Tlaèítky         a         nastavte po�adovanou hodnotu teploty.

Nastavení ulo�íte tlaèítkem        , signálka       zhasne.

set

M

set

M

set

M

set

set

Zmìna po�adované teploty   pou�ití funkce SMART

Funkce SMART je urèena pro aplikace, kdy musí být �ádaná teplota èasto mìnìna, musí být
povolena v menu  parametr F84=1.

Upozornìní: pokud se chcete ihned vrátit k pùvodnì nastavené hodnotì, kdykoliv stisknìte
tlaèítko M

Pro rychlej�í pøenastavení hodnoty pøidr�te tlaèítka          nebo         po dobu > 1s.
Mo�nost nastavení �ádaní teploty je omezena parametry F12 a F14

M

set

Kdykoliv mù�ete nastavit teplotu tlaèítky
, po zmìnì pak po 2s pak signálka        zhasne.

http://www.koel.cz
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4 Parametrizaèní tabulka

F11 Hodnota nastavené �ádané teploty  rozsah je mömet¨zen nastaveními parametrù F13 a F14
F12 Velikost hystereze ( pøesnost regulace teploty  èím men�í, tím lze èekat èastìj�í spínání výstupu )
F13 Maximální teplota, kterou mù�e nastavit u�ivatel
F14 Minimální teplota, kterou mù�e nastavit u�ivatel
F15 Hodnota teploty pro spu�tìní alarmu MAX
F16 Hodnota teploty pro spu�tìní alarmu MIN
F17 Zpo�dìní sepnutí alarmu pøi pøekroèení asnatvených hodnot
F19 Nastavení korekce zobrazení teploty   rozdíl mezi  skuteènou hodnotou teploty a zmìøenou èidlem
F21 Minimální èas doby vypnutí hlavního výstupu, zároveò  je to èas zpo�dìní sepnutí hlavního výstupu po zapnutí napájení regulátoru,

Parametr chrání napø. motor kompresoru  pøed pøíli� èastým spínáním anebo pøi výpadcích napájení.

Doporuèená hodnota hodnota je minimálnì 3 minuty pro chladící agregáty s kompresorem.
F29 Druh provozu COOL  chladírenská aplikace,  HEAT   ohøev

Parametry  F31 a� F37 pouze pro chladírenské aplikace
F31 Èasový odstup mezi cykly odmra�ování pøi èasovém øízení odmra�ování
F33 Maximální doba trvání cyklu odmra�ování
F34 Doba èekání výparníku po probìhnutém cyklu odmra�ování, zároveò je dobou  zpo�dìní zapnutí kompresoru po cyklu odmra�ování
F35 Volba zpùsobu odmra�ování  OFF   provoz bez odmra�ování, 1  automatické po zadaném èase v parametru F31

2 automatické po sumaèním èase provozu  kompresoru ( naètená doba zapnutí hlavního výstupu H1)  zadáno v parametru F31
F37 Chod kompresoru  po dobu odmra�ování  0  vypnuto , 1 zapnuto
F50 Funkce øídícího vstupu D1:

0  nepou�ito, 1 alarm jeli sepnut,  2 alarm jeli sepnut s  pamìtí funkce (do doby resetu alarmu),  3   alarm jeli rozepnut,  4 alarm jeli rozepnut s pamìtí funkce
F80 Heslo pro vstup do nastavovacího menu : OFF  vstup bez hesla, F80=0000  heslo nezadáno
F82 Rozli�ení displeje : 0 = 0,1 °C,  1 = 1 °C
F83 Zvuková signalizace bzuèákem : 0  bzuèák vyonut, 1  bzuèák zapnut
F84 Funkce SMART  rychlé zadávání teploty  0  aktivní, 1  vypnuta
F98 Rezerva
F99 Test regulátoru  nutno odpojit výstupy  jinak hrozí nebezpeèí havárie !!
End Výstup z nastavovací procedury
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F14..F13 °C 0
0,1...20,0 °C 1,0

50.0 .. 150.0 °C 150.0
50.0 .. 150.0 °C 50.0
50.0 .. 150.0 °C OFF
50.0 .. 150.0 °C OFF
0.1 .. 99.9 min 15

20.0 .. +20.0 °C 0.0
Minimální èas doby vypnutí hlavního výstupu, zároveò  je to èas zpo�dìní sepnutí hlavního výstupu po zapnutí napájení regulátoru, 0.0 .. 10.0 min 0.0

COOL/HEAT  HEAT

0.1 .. 99.9 hod 12.0
1 .. 99 min 30

Doba èekání výparníku po probìhnutém cyklu odmra�ování, zároveò je dobou  zpo�dìní zapnutí kompresoru po cyklu odmra�ování 0 .. 99 min 5
Volba zpùsobu odmra�ování  OFF   provoz bez odmra�ování, 1  automatické po zadaném èase v parametru F31
2 automatické po sumaèním èase provozu  kompresoru ( naètená doba zapnutí hlavního výstupu H1)  zadáno v parametru F31

OFF. 1, 2  OFF

0 1  0

0  nepou�ito, 1 alarm jeli sepnut,  2 alarm jeli sepnut s  pamìtí funkce (do doby resetu alarmu),  3   alarm jeli rozepnut,  4 alarm jeli rozepnut s pamìtí funkce
0 .. 4  0

0000 .. 9999  OFF
0, 1  0
0, 1  1
0, 1  1
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Regulátor teploty

M

set

M

set

M

set

M

set

Pro vstup do programovacího menu
stisknìte tlaèítko        po dobu > 5s,
a� se zobrazí           .

Jeli nastaveno heslo, zobrazí se
po�adavek             .   Pomocí tlaèítek

                        zadejte heslo
a potvrïte  op�t stiskem

Tlaèítky        nebo       zvolte parametr,
který chcete nastavit a potvrïte         .

Tlaèítky         a          nastavte
po�adovanou hodnotu parametru.

Tlaèítkem       potvrdíte novou hodnotu
parametru a vrátíte se zpìt do
seznamu parametrù.

Nastavovací re�im ukonèíte stiskem
tlaèítka          anebo pøejdìte na
parametr F99 END a povrïte.
Zobrazí se opìt

Stiskem tlaèítka        ukonèíte re�im
nastavování a vrátíte se do provozního
re�imu.

Pro rychlej�í pøenastavení hodnoty pøidr�te tlaèítka          nebo         po dobu > 1s.
Upozornìní:
pokud se chcete ihned vrátit k  pùvodnì nastavené hodnotì, kdykoliv stisknìte tlaèítko

Pokud neukonèíte re�im nastavování parametrù sami, automaticky se ulo�í nastavené hodnoty
po 30 s , kdy nebyly aktivovány �ádná tlaèítka.

M

set
set

set

set

M

set

M

http://www.koel.cz
http://www.koel.cz


7
w
w
w
.k
oe
l.c
z

Regulátor teploty

Pøi aktivaci alarmu zaène blikat         na panelu pøístroje a je zapnuta akustická
signalizace  bzuèák.  Podle nastavení parametrù jsou nastaveny výstupy a zobrazí se
stavové hlá�ení :

Aktivován øídící vstup D1 Výstup H1 není sepnut

Chyba èidla - OPE - obvod rozpo-
jen, SHr - obvod je ve zkratu

Výstup H1 není sepnut

Alarm vysoké teploty Bez vlivu na stav hlavního výstupu H1

Alarm nízké teploty Bez vlivu na stav hlavního výstupu H1

Odstranìní námrazy na výparníku je tøeba pravidelnì provádìt, aby se nesni�ovala
úèinnost chlazení. Regulátor zajistí v�e automaticky podle zvoleného nastavení v
parametrech F3x  lze volit  prosté èasové øízení, øízení podle doby chodu kompresoru,
pøípadnì lze kdykolic spustit cyklus odmra�ení stiskem tlaèítka        po dobu >5s.

Pøi umístìní je tøeba poèítat s prostøedím, pro které je regulátor urèen  zejména zajistit
vhodnou teplotu a zabezpeèit pøístroj pøed kondenzací vlhkosti, pøípadnì zajistit
vhodnou ventilaci rozvadìèe nebo skøínky.

Zapojení a uvedení do provozu mù�e provádìt pouze odbornì zpùsobilá
osoba, pøi jakýkoliv pracích na zapojení nutno odpojit napájení zaøízení !
Upozoròujeme na nutnost správného odji�tìní pøístroje  samotný pøístroj na
napájení na svorkách 1112 by mìl mít ji�tìní max. 6A, vedení hlavních
výstupù podle skuteèné aplikace lze jistit max. 20A.  Pøi pou�ití stykaèe jako
akèního èlenu lze pou�ít pouze jedno ji�tìní.

Doporuèujeme vést oddìlenì vodièe pro snímaèe a ostatní vodièe,  zejména zapojení
výstupù. Doporuèujeme napájet zaøízení pøes oddìlovací  transformátor.

Upevòovací
      sponyKrytí èelního

panelu IP65

Montá� na panel
 max. tl. 20mm

76

35
M

set

72

max 20

4,5
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Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: 603178562, 596428717
IÈO: 13638408

Vá� dodavatel:

Rádi Vám pøístroje a prvky dodáme

kontakt@koel.cz www.koel.cz

Regulátor teploty

T1  teplotní èidlo NTC
D1  øídící vstup

20(8)A 250V~
Napájení
  230V~

Výstup H1

Poznámka k zapojení èidel:
Pøi prodlu�ování originálních vodièù
èidla pou�ijte prùøez minimálnì
1mm2

 Pokud délka kabelu k èidlu
pøekroèí 30m, pou�ijte jiný typ
regulátoru  napø. EMKO ESM4410
s nastavitelnou kompenzací délky
vodièe snímaèe.

Pøi potøebì návratu k výchozímu nastavení parametrù, pøi ztrátì vstupního hesla
anebo pokud regulátor po nestandardní situaci zobrazí hlá�ení              , je tøeba
provést výchozí nastavení :

M

set

M

set

Vypnìte napájení regulátoru , pak stisknìte
oba tlaèítka najednou a napájení znovu
zapnìte.
Objeví se hlá�ení                 �clear�

Po 5 s hlá�ení zhasne a zobrazí se 4
pomlèky. Teprve tehdy uvolnìte oba tlaèítka !
Regulátor poté naète výchozí hodnoty a
pøepne se do pracovního re�imu.

PT10manv1.0
Mo�nost zmìn, úprav, jako� i oprav pøípadných chyb vyhrazena.

Èidlo NTC souèástí dodávky

6
2000 2050

Krytí hrotu  IP67
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